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Ref: 2014080458Erkend controle
organlsme
Hulshoudel¡jke lnstallatles

VERSLAG VAN EEN GELIJKVORM IGH EIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN

HUISHOUDELIJKE ELEKTR¡SCHE INSTALLATIE

Algemene gegevens

PlaaE van het onderzoek:

Eigendom van:

Opdrachtgever:

Type lokalen:

EAN-code lnstallatle:

lnstallateur:

BTWnr:

Agent-bezoeker:

Aarschotbaan 1 ,2580 BEERZEL

Horemans Jozel La ngêndil( 27' 2222 11 EGEM

Handelszaak + won¡ng

Nlel opgegeven

¡ ol lD-kaartnr: /

Bart Hamels

D¡súibut¡enêtbeheerder: /

URgerell(l te: / opl
Dalumondezoek: 22N812O14

Aard van het onderzoek
OvBreenkomslig de voorschrinen van het Algemeen Reglement op de Eleklrische hsùallaties (A'R'E'l')

Type keuring:

BlJkomende info:

Herkeurlng oP:

Verkoop van een wooneenheld

elektrische installatie

Arl 276bis

Algemene gegevens

Nominâle spanning:

Voedingsleidlng hoofdbord:

Aardelektrode:

Hoofddifferentieel - ln:

Extra hoofddifferontieel(s):

Bljkomende d¡fferentieel - ln:

Extra biJkomende differenlieel(s):

Aantâl eindstroombanen:

Metíngen & controles

3x40ovrN

4X6 mm'?

Metalen aardlngsbaar of -Pen

geen A

geen A

12

Max nomlnale slroom:

- TYPe:

Sectie:

-Dl :

niet u¡t te maken

VOB

I mm"

/mA

Nominale stroom hoofdbeveilig¡ng:

Aardgele¡den 10 mm'

Aantâl polen: I

Aântal Polon:

Tarief: Da9

30,00

DI /mA

Aãnùal borden: 2

Besch. onrechtsúeekse aanraklng:

Dlff. stroominr¡chl¡ng, testknop:

Conlrole foutlus:

Niet in orde
Aardspreidlngsweerstand:

Algemeen isolal¡enlveau:

Aardlngsconllnuitelt

Besch. rechtstreokse aanraklng:

/Ohm

/ MOhm

ln orde

N¡èt in orde

Hoofddifierêntleel vezegeld:

Staat vast elsktrisch matgrieel:

Schema's v9. ulwoerlng:

Niel ln orde

N¡et ¡n orde

Besluit:
DE INSTALLATIE VOLDOET NIET AAN HET AREI

DE AGENT BEZOEKER:.+<Siluatioschema's: Nee

Eendreadsschema's: Nee

Andere: /

AANTAL
BIJLAGEN

De lnstallal¡e dienl opnleuw gecontroleerd te worden:
vóór: 18 maand na ondenekening akle E dær heÞelfde organisme (.)

Vlsum dislributeur (art 270)

Visum controle organ¡sme

ACA vzw - Erkend Controle Organlsme

Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
BTW BE 0811.407.869

Tel. 051/20 00 02 -Fax}51l201O A2

info@acavzw-be - www.acavãr/.be

zun, lngelicht te worden'
n afä .1ãtiàó.Èn moeten getrofren worden opdat de ln ovêrtredlng zunde lnstallatl€, lndlen 2e ln (

ouãrtr"¿ing"ñ nlet verdwe;en zlrn, moet het erkend organlse een kopie van het pM6'v€rbaalr



Beschrijving van de stroombanen
KAST1 4Xl6AlPPENAUTO
KAST2 2X4A I P SMELT/ 3X2OA 1 P SMELT/ 1 7X1 6A 1 P PENAUTO

VASTST E LLI N G E N : O Pmerki ngen
-AE

-X
schema's.
dan 30 ohm.

VASTSTE LLI N G E N : I n breu ken

lnbreuken schema's :

- l-'ot. : e¿n¿raaoschema vân de inslallatíe is te vooz¡en of te veryolled¡gen. (art 16, 268, 269)

- 1.02. : Sltuat¡eschema van de ¡nstallat¡e is te voozien of te vervolledigen' (art 269)

lnbr€uken aardings¡nstallatiè :

- S-.04. : Á;r¿¡ne.änderbreker ontbreekt of ¡s moe¡lijk of niêl berelkbaar' (ari 15'01, 70'05)

lnbreu
-4.01. 01)

- 4.05. rmingsgraad legen rechtstre oldoende' (art248'01)

- 4.09. het ñoótdschaielbord (alpol 02)

- 4.10. aansluitklemmen, enz.'dlènt lleólgd te worden (mel voldoende leesbaañeid & bestendigheld). (art 16' 248, 252)

lnbreuken d¡
- S.Ol, : Aan tbreekt een vezegelbare algemene dfffeÍentieelslroomlnrichling. (an 86-07, 2t3:2/6)

- S.02. : Een nrichrlng met min In = 404, max Dl = 30OmA dlent gePlaatsl te mrden. (an 86.07)

lnbreuk
- 7.05. : in borden, verbindlngs- of aflakdozen, aan de klemmen van schakelaars, contacldozen ol¡n plafonddozen van verl¡chtingstoestellen' (art 207'07)

- 7.1s. : mten, waarvan de omnulsels een æsÉ¡emlngsgraad hebben die mÌnstens lP2x (|P)<X-B) is. ln ruimlen toegankel¡jk voor publiek dient de beschermingsgraad

mlnslens lP4X (IPXX-D) le zljn. (an 19, 49.01)
- 7.20. : Toestellen zonder bodem noáen beíesügd worden op aangepasle montageplaten (brandvelligheld t a.v. opbow schakelmat6r¡aal)' (an 104)

¡s niet gewaarborgd. (art 198, 206)


